
Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
С)К-код

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

(н аи м ен ов ан и е  тер р и тор и ал ьн ого  ор ган а  М Ч С  Р о с си и , сп ец и ал ь н ого  упр авлени я)

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
е-таП: §и@ 10.тсИ з.§оу.ги 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

е-таН: и§рпкагеПа@таП.ги

(а д р е с  м е ч а  н ахож ден и я  ч е р р и ю р и а л ь н о !о  ор ган а  М Ч С  Р осси и , ном ер  т ел еф о н а , элек трон н ы й  адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

(н аи м ен ов ан и е ор гана го су д а р ст в ен н о ю  п ож ар н ого  н ад зор а)

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
е-таП: §рп_р12@10.тсЬ5.§оу.ги

(а д р е с  м ест а  н ахож д ен и я  о р 1 ана го с у д а р ст в ен н о ю  п о ж а р н о ю  н ад зор а , н ом ер  тел еф о н а , элек трон н ы й  а д р ес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 298/3

(первая цифра номер решения о проведении кот  рольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому 
вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №117 «РЯБИНКА»» (далее -  МДОУ 
«Детский сад «117»)

(ук азы в аею я  к он тр ол и р уем ое л и ц о , в отн ош ен и и  когорого п р ов оди л ось  к он тр ол ь н ое (н а д зо р н о е) м ер опр ия тие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республики Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича

№ 298 от "25" ноября 2021 года в период с "03" декабря 2021 г. по "14" декабря 2021 г.

(д ол ж н ост ь , фам илия, имя о т ч ест в о  (п р и  нали чии ), зв ан и е д о л ж н о с т н о ю  лиц а (ли ц ), руководителя группы  и н сп ек тор ов  ор ган а  государ ств ен н ою
п о ж а р н о ю  н адзор а)

Проведено: плановая выездная проверка здания, сооружений, помещений, территории, имущества,



расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23.

(к он тр оль н ое (н а д зо р н о е) м ер опр иятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица 

МДОУ «Детский сад « 1 1 7 »  Говенко Ирина Александровна

Заведующий

(д о л ж н о ст и , ф ам илии , и м ен а , о т ч ест в а  (п р и  нали чии ) лиц , уч аств ую щ и х  в к онтр ольном  (н ад в ор н ом ) м ер опр иятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N
п/п

Вид нарушения 
обязательных 

требований пожарной 
безопасности, с 

указанием 
конкретного места 

выявленного 
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и наименование 
нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого(- 

ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требований
пожарной

безопасности

Отметка
о

выполне
НИИ

1. Речевые оповещатели не 
обеспечивают 
разборчивость 
передаваемой речевой 
информации.

ФЗ-12Э, ч. 2, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ст. 84, ч. 4 В любой точке 
защищаемого объекта, где требуется оповещение людей 
о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми 
и речевыми оповещателями, должен быть выше 
допустимого уровня шума. Речевые оповещатели 
должны быть расположены таким образом, чтобы в 
любой точке защищаемого объекта, где требуется 
оповещение людей о пожаре, обеспечивалась 
разборчивость передаваемой речевой информации. 
Световые оповещатели должны обеспечивать 
контрастное восприятие информации в диапазоне, 
характерном для защищаемого объекта.

01.12.2022

2. Ширина выходов из 
лестничных клеток 
наружу, а также выходов 
из лестничных клеток 
менее ширины марша 
лестницы.

Ф3-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. Ф3-123, ст. 89. Свод правил 
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.20. Ширина 
выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов 
из лестничных клеток в вестибюль должна быть не 
менее требуемой ширины эвакуационного пути по 
маршу лестницы, а в зданиях класса Ф2.1, Ф.2.2, Ф4.1 - 
не менее ширины марша лестницы, определяемой 
расстоянием между ограждениями или между стеной и 
ограждением. При требуемом значении ширины выхода 
1,2 м и более и наличии нескольких выходов из 
лестничной клетки, их суммарная ширина должна быть 
не менее требуемого значения, а ширина каждого из 
выходов - не менее 0,9 м.

01.12.2022

3. Ширина эвакуационных 
выходов из помещений 
менее 1,2 м (от 0,7 м до 
0,75 м) при числе 
эвакуирующихся более 15 
человек.

ФЭ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. ФЭ-123, ст. 89. Свод правил 
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», п 5.1.4 Минимальная 
ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий 
должна быть не менее 1,2м при числе эвакуирующихся 
через указанные выходы более 15 человек.

01.12.2022

4. Ширина пути эвакуации 
по лестницам в здании 
менее 1,35 м (от 1,25 до 1. 
28м).

Ф3-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1. Ф3-123, ст. 89. Свод правил 
1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1 Ш ирина пути 
эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации

01.12.2022



людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, 
должна быть не менее ширины любого эвакуационного 
выхода на нее, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, 
предназначенных для эвакуации посетителей зданий 
класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий 
с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме 
первого, более 200 человек.

5. Не обеспечено исправное 
состояние систем и 
установок
противопожарной защиты 
объекта.

«Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации» п. 54. Руководитель организации 
организует работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, 
обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. Работы осуществляются с учетом инструкции 
изготовителя на технические средства, 
функционирующие в составе систем противопожарной 
защиты.

0 1 .1 2 .2 0 2 2

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых 
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению 
обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное 
обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле 
(надзоре) порядке.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Петрозаводску управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Карелия

Гриценко Яна Эдуардовна

(д ол ж н ость , фам илия, иниц иалы , к он тр ол и р уем ою  лиц а (пр едставителя)

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Детский сад комбинированного вида №117 «Рябинка»

Говенко Ирина Александровна

(д о л ж н о ст ь , ф ам илия, инициалы , зв ан и е д о л ж н о ст н о г о  л и ц а  (ли ц ), руководителя группы  
ин сп ек тор ов  о р 1 ана го с у д а р ст в ен н о ю  пож ар н ого  н ад зор а)

(п од п и сь )


